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Alle Bader- und WC-Raume werden mit

MAICO-Ablifter ER-60-H (Feuchtesteuerung) in
UP-Gehause ER-UPD ausgeriistet, einschl.
Hygrostat HY-5, zusatzlich manuelle Bedienung
uber einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellrdume erhalten MAICO-Abllifter
ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehause
ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Kichen (Wohnungen 8+17) erhalten
MAICO-Abliifter ER-100 mit Dreistufenschalter
DS-3N.

Die beiden Technikraume (HSL+ELT) erhalten
MAICO-Abliifter ER-100 mit Dreistufenschalter
DS-3N.

'
\

Die vertikalen Liftungsstrange werden mit
Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit
Brandschutz-Isolierung Bl ausgefihrt.
Anschliisse an die Abliifter erfolgen mit Stahirohr

SFR.

Samtliche Auflagen, Hinweise und Ergdnzungen aus der
Baubeschreibung sind zu berucksichtigen.

Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschema
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