Rasen

Die beiden Technikraume (HSL+ELT) erhalten
MAICO-Abliifter ER-100 mit Dreistufenschalter
DS-3N.
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\ Alle Bader- und WC-Raume werden mit Die vertikalen Liftungsstrange werden mit dl g'cﬁ F }UI’ IbstschlieBend
MAICO-Abliifter ER-60-H (Feuchtesteuerung)in  Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit ds| icnte Iur, selbstscnliel3en
- UP-Gehause ER-UPD ausgeriistet, einschl. Brandschutz-Isolierung Bl ausgefiihrt. Vol |> vollwand g€ Tur
Hygrostat HY-5, zusétzlich manuelle Bedienung Anschliisse an die Abllifter erfolgen mit Stahlrohr S Rauchschutztur n. DIN 18099, selbstschlieBend
Uber einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais. SFR. T30 feuerhemmende Tir. selbstschlieRend
- Die Absteliriume erhalten MAICO-Ablifter J9O feuerbestandige Tur, selbstschliefend
- ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehéuse F) tlektromagn.reststellanlage
ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N. mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
_— BRH Brustungshone bezogen auf OK FrB
_ Die beiden Kiichen (Wohnungen 8+17) erhalten rh raumhoch
- N Dufter ER-100 mit Dreistufenschalier NA Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu offnen
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